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- використання відновлюваних джерел енергії;
- відсутність шкідливих викидів у атмосферу;
- короткі терміни введення в експлуатацію;
- не потребують постійного обслуговування.
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Актуальність застосування ВЕУ:
3Метою роботи є покращення експлуаційних показників вітроенергетичної ус-
тановки за рахунок розроблення смарт-системи моніторингу її параметрів.
Об’єктом дослідження магістерської кваліфікаційної роботи є
вітроенергетична установка з горизонтальною (вертикальною)віссю обертання.
Предметом дослідження є процеси, що протікають в електротехнічному
комплексі вітроенергетичної установки.
Задачі, які потрібно вирішити в ході роботи:
 аналіз існуючих типів ВЕУ;
 розрахунок вітроколеса;
 вибір генеруючого пристрою;
 вибір силових елементів;
 розробка смарт-системи ВЕУ;




де N – номінальна потужність (N = 25000 Вт);
ηел – ККД електричний  (ηел = 0.9);
ηмех – ККД механічний  (ηмех = 0.97);
ρ – густина повітря  (ρ = 1.23 кг/м3);
V – швидкість вітру  (V = 10.5 м/с);
Vпор – швидкість вітру при пориві  (Vпор = 25 м/с);
ZR – заданий коефіцієнт швидкохідності в робочі точці  (ZR = 4);
К - коефіцієнт використання енергії вітру (К = 0.376)
Розрахунок вітроколеса з горизонтальною віссю 
обертання
5Вихідні  дані для розрахунку вітроенергетичної установки (ВЕУ) з вертикальною 
віссю обертання:
• діаметр ротора ВЕУ  DBУ = 6 м;
• висота лопаті  ВЕУ  Нл =12.5м;
• робоча (номінальна) швидкість , Uр=10,5м/с.
Площа проекції  ротора на площу, яка перпендикулярна до напрямку повітряного 
потоку: 
Визначимо силу Fpeз, яка діє на ротор:
Робоча потужність ВЕУ визначається так:
Розрахунок вітроколеса з вертикальною віссю 
обертання
6Генератор




- має велику перевантажувальну 
здатність;
- не споживає намагнічувальний
струм.
Вихідні дані для вибору генераторів
Параметри ВЕУ  ВО ВЕУ ГО  
Номінальна потужність Рн = 20 кВт Рн = 25 кВт
Номінальна лінійна напруга       Uн = 400 В Uн = 400 В
Номінальна частота обертання    nн = 150 мин
-1 nн = 1500 мин
-1
Частота f = 50 Гц f = 50 Гц
Коефіцієнт потужності                 cosφн = 1 cosφн = 1








1. Номінальна фазна напруга (при з’єднанні обмотки статора в зірку Y)
2. Номінальна повна потужність:
3. Номінальний фазний струм:






















Вибираємо генератори, які мають наступні параметри:
Параметри NH-20K-150 ГС-25
Номінальна потужність, кВт 20 25
Номінальна частота обертання, 
об/хв
150 1500
Номінальна напруга, В 400 400
Номінальний струм, А 28,87 45
Клас ізоляції F F
Діапазон швидкостей, об/хв 0-200 0-1500
Тип горизонтальний горизонтальний







Контролер заряду 26KW-360Vdc WWS200A-360




Ном. потужність сонячних батарей 6кВт 6кВт






3-фазна напруга вітрогенератора 435 В 420 В
Максимальний струм зарядки 80 А 180 А
Робоча температура -30 – +600С -20 – +550С






Інтерфейс зв’язку Rs485/usb/gprs/ethernet Rs232/Rs485/usb/ethernet
Розмір контролера 560*460*950 мм 250*410*420 мм





- модель 10 кВт·год
- напруга – 350-450В
- максимальна потужність – 3.3 кВт         
- номінальний  струм – 5 А
- максимальний струм – 8.5 А
- коефіцієнт корисної дії – 92.5%
Параметри акумуляторної 
батареї Tesla PowerPack
- модель 100 кВт·год
- напруга – 350-450В
- максимальна потужність – 50 кВт
- вбудований інвертор
- робоча температура  – від -20 до +500С
- коефіцієнт корисної дії – 92.5%
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Параметри двонаправленого інвертора Tesla Motors :
- Номінальна потужність 250 кВА
- Максимальна потужність – 250 кВт (при cosφ = 1 )
- Коефіцієнт потужності – 0-1 (випереджання та відставання)
- Максимальний коефіцієнт корисної дії – 96%
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Важливим питанням у вітроенергетиці відносно ефективності є спостереження
і контроль процесу експлуатації вітроенергетичних установок. Корегування та
утримання роботи установки в нормальному режимі, а також передчасне
попередження аварійних ситуацій дозволить подовжити їх експлуатаційній
період та зекономити кошти на ремонт чи заміну елементів ВЕУ, що вийшли з
ладу.
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Під час експлуатації вітроенергетичної установки потрібно контролювати ряд
параметрів для забезпечення стійкого та безпечного режиму роботи всієї системи.
Дану задачу виконує смарт-система ВЕУ, яка вимірює ключові параметри та
передає оператору. Отже, потрібно вимірювати такі параметри ВЕУ:
- швидкість вітру;
- швидкість обертання вітроколеса;
- напругу на затискачах генератора;
- струм, що споживається;
- потужність, що виробляється.
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Для реалізації цієї системи, обрано такі елементи:
- Arduino Nano V3.0 – ядро системи;
- сенсор Холла А3144, для вимірювання
швидкості вітру і швидкості обертання вітроколеса;
- Ethernet Shield W5100 – модуль передачі даних;
- сенсор струму ASC712 30A GY-712;
- подільник напруги.
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Загальна структура програми 
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Перевірка працездатності системи  
Сенсор швидкості вітру 
Сенсор струму
Сенсор частоти обертання 
вітроколеса
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Перевірка працездатності системи  
Відображення масиву значень параметрів через 
монітор порта
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Перевірка працездатності системи  
Відображення переданої інформації веб сторінки у 
браузері Google Chrome
Висновки: 
1. Розроблена смарт-система може використовуватися для модернізації
вже існуючих та діючих ВЕУ. Застосування даної системи зменшує час
простою ВЕУ тому, що ремонтна бригада дізнається про поломку майже
миттєво і має змогу провести ремонтні роботи в найкоротший період
часу. Термін окупності самої смарт-системи є невеликим за рахунок
того, що зменшується термін простою установки. Це, в свою чергу,
збільшує прибуток від роботи ВЕУ.
2. Вагомим фактором на користь використання Arduino, в якості смарт-
системи, є те, що інформація знаходиться у відкритому доступі та існує
велика кількість цієї інформації з описом побудови найрізноманітніших
систем на її базі, що суттєво спрощує їх розробку і дає великі
можливості для їх покращення (розширення функціоналу тощо).
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Дякуємо за увагу!
